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Biuro projektow

Nr rysunku

[5=07

ul. A Struga /8 ; 41-800 Zabrze
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lel/fax 032 278 60 65

01.2016
01.2016

mgr inz. Wojciech Adamus upr. nr SLK/5027/PW0S/13
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Nazwisko

mgr inz. Elzbieta Tomaszewska nr upr. 416/85
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Projektowat

Rysowat

Sprawadzit

Kier.pracow.
Skala

- rozpatrywac tgcznie z pozostatymi rysunkami

UWAGI:

powinien pozostawa¢ zamkniety
- w trakcie realizacji dezynfekciji instalacji c.w.u.

i opisem technicznym.
- rozpatrywac tgcznie z pozostatymi projektami

branzowymi
- zawor 53.1. w trakcie normalnej eksploataciji

przy ul.

Frojekt stacji wymiennikow ciepta w budynku Zespotu Szkot
Cieszyriskie) 17w taziskach Gornych. Branza Technologiczna,

Zastrzega si¢ wszelkie prawa wynikajace z Ustawy " Prawo autorskie". Niniejszy‘projekt nie moze by¢ kopiowany, przerysowywany, uzupetniany, udostepniany w catosci lub czg$ci bez zgody F.P.U. "HYDROMAX-A"

¢ zawor 53.1.

ya

otworzy




