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Sprawa nadrzedna:

ZAINTERESOWANI UDZIALEM
W PRZETARGU

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:
Likwidacja grupowego wezta SWC ,,W” w Tychach - Etap |

Przedmiot zamoéwienia realizowany w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
Modernizacja systemu cieplowniczego miasta Tychy w latach 2018-2023.

Dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zaméwier
Publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z p6zn. zm.) informujemy o wptywie pytan dotyczacych ww.
przetargu, na ktére zamawiajgcy udzielit odpowiedzi jak nizej:

Tres¢ pytan:

~Zwracamy si¢ z prosbg o wyjasnienia do SIWZ do ww. postepowania:

1. W Zafgczniku nr 5 w czeSci c.o. w punkcie 7 wyszczegdlniono wodomierze wody zimnej.
Jedyne wodomierze dla modutu c.o. znajdujg sie na uzupetnieniu ztadu. W zwigzku
Z powyzszym prosze o udzielenie informacji czy nalezy podaé w tym miejscu parametry
wodomierzy wody ciepfej.

2. Dot. wezfa przy ul. Hutniczej 29 - pojemno$¢ naczynia wzbiorczego w weZle wedlug projektu
.PT SWC_Hutnicza 25-31” wynosi 100 dm®, natomiast wedfug Zatgcznika nr 5 wynosi 140 dm’.
Prosze o wskazanie wiasciwej pojemno$ci naczynia.

3. Dot. wezta przy ul. Hutniczej 58 - pojemnosé stabilizatora temperatury wedfug projektu ,PT
SWC_Hutnicza 25-31” wynosi 300 dm®, natomiast wedfug Zafgcznika nr 5 wynosi 200 dm®.
Prosze o wskazanie wta$ciwej pojemnosci stabilizatora.

4. Dot wezla przy ul. Hutniczej 41 - spadki ci$nienia wymiennika ciepfa ze stali nierdzewnej
pracujgcego w obiegu c.w.u. podane w Zatgczniku nr 5 nie sg spojne ze spadkami ciénienia
podanymi w Karcie doboru wymiennika ,ZAt_7". Ktérymi spadkami nalezy sie kierowac
przy doborze wymiennika?”

Tresé odpowiedzi:

1. W zatgczniku nr 5 dla wszystkich adresow/weziéw w czesci CO w pozycji L.p. 7 wprowadzono
bledng pozycje. Zamiast wodomierza jednostrumieniowego wody zimnej o klasie R100-H
I zréznicowanych parametrach (w zaleznosci od wezta/adresu) powinien byé wodomierz
jednostrumieniowy wody cieplej, posiadajgcy zatwierdzenie typu MID, klasa B, korpus
z mosigdzu o parametrach Q3=1,6 m3/h, PN 10, DN 15 Tmax = 90 st. C.

2. Wiasciwa pojemnos¢ naczynia wzbiorczego powinna by¢ tak jak w projekcie = 100 dma3.

3. Wiasciwa pojemnoé¢ stabilizatora dla Hutnicza 58 powinna wynosi¢ 300 dm3 tak jak
w odpowiadajgcym projekcie.
Dia Hutniczej 25-31 w zatgczniku, jak i w projekcie wlasciwa pojemnosé wynosi 350 dm3.

4. Spadki cisnienia dla wymiennika w czg$ci cwu - pozycja 1, powinny wynosi¢ Ap1max = 5,5
kPa, Ap2max = 1,0 kPa.
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W zwigzku z powyzszym oraz opublikowanym na stronie internetowej Zamawiajgcego
zawierajacym liczne bledy zatacznikiem nr 5 do SIWZ, Zamawiajgcy dziatajac na podstawie art. 38
ust. 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz.
1579 z pdzn. zm.) zmienia tre$¢ SIWZ oraz termin skiadania ofert jak nizej:

zalacznik nr 5 - zestawienie wybranych urzadzer wezléw cieplnych (zamieszczony na stronie
internetowej Zamawiajacego)

e Plik 0 nazwie: zal_nr_5_zestawienie_wybranych_urzadzen_wezlow_ciepinych.docx

Jest:
Sciezka pliku:
zal_nr_5_zestawienie_wybranych_urzadzen_wezlow_cieplnych.docx

Powinno byg:

Plik o nazwie:
zal_n r_5_a_zestawienie_wybranych_urzadzen_wezlow_cieplnych_(PRAWIDLOWY).docx

Sciezka pliku:
zal_nr_5_a_zestawienie_wybranych_urzadzen_wezlow_ciepinych_(PRAWIDLOWY).docx

ROZDZIAL XVI. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA.
Punkt 1. otrzymuje nastepujace brzmienie:

1. Wykonawca pozostaje zwigzany oferta przez okres 60 dni tj. do dnia 12.01.2019r.

ROZDZIAL XVII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY

Punkt 10. otrzymuje nastepujace brzmienie:
10. Oferte nalezy ztozy¢ w_dwoch zamknietych kopertach opisanych wg ponizszego wzoru:
a) Koperta zewnetrzna:

Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.
43-100 Tychy ul. Kubicy 6

OFERTA PRZETARGOWA

Likwidacja grupowego wezta SWC ,W” w Tychach - Etap .

Przedmiot zamowienia realizowany w ramach zadania inwestvcyinego pn.:
Modernizacja systemu ciepfowniczego miasta Tychy w latach 2018-2023.

Nie otwieraé przed dniem 14.11.2018r. godz. 10:15

ROZDZIAL XIX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA | OTWARCIA OFERT.

Punkty 1 i 3 otrzymuja nastepujace brzmienie:

1. Oferte nalezy ziozy¢é w sekretariacie PEC Sp. z 0.0 Tychy ul. Kubicy 6 (pokéj nr 103) do dnia
14.11.2018r. do godz.10:00 lub przesta¢ za pomocg operatora pocztowego/kuriera na adres j.w.
W wymaganym terminie.
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3. Otwarcie ofert jest jawne i nastgpi w siedzibie PEC Sp. z 0.0. Tychy ui. Kubicy 6 w_dniu
14.11.2018r. o0 godz. 10:15 w sali konferencyjnej (pokoj nr 104).

Wszystkie pozostate zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Z powazaniem,

Kopia: NZ, a/a
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